Afdoening T21-064 Gezonde werkomgeving

Gezondheidssituatie werknemers gemeente nader uitzoeken. Wat is de investering om de ventilatie in
de oude kantoren op niveau te krijgen.

Antwoord:
Verwezen naar de presentatie van de businesscase, de geel gemarkeerde passage in sheet 60 die

hierbij wordt meegestuurd: terugvaloptie bij uitstel al dan niet als gevolg van het aanhouden van de
Coronacrisis.

Los van de maatregelen die nodig zijn om per 1 januari 2023 te kunnen voldoen aan het verplichte
Energielabel C voor kantoorgebouwen, is de investering in de bestaande gebouwen voor een
gezonde werkomgeving incl. Coronamaatregelen geraamd op ca. € 538k ex. BTW.
Dit bedrag is als volgt gespecificeerd:
- Maatregelen t.b.v. verbetering van de ventilatie: ca. € 278k
- Maatregelen gericht op een gezonde, stabiele temperatuur van het binnenklimaat: ca. € 160k
- Specifieke maatregelen i.v.m. Corona: ca. € 100k’



Terugvaloptie: fase 3 houdt langer aan (meerdere jaren)

Label C: investeringskosten Lekkerkerk (C) Bergambacht (F) Stolwijk (B) *** Schoonhoven (F) Totaal
Bouwkosten (direct) hvh p.p.e. subtotaal hvh p.p.e. subtotaal hvh p.p.e. subtotaal hvh p.p.e. subtotaal
> per m2 BVO 2345 € - 1.644 2.026 1.937
investeringen label C (of beter), geindexeerd
- direct te nemen maatregelen € 5.988 € 2.350 € 2,588 | € 10.925
in te plannen maatregelen:
- isoleren (spouw)muren 761 € 143 € 108.931 607 € 143 € 86.991| € 195.922
- ruimteventilatie WTW op balansventilatie (m3/h)** n.v.t 0 € - nvt n.v.t
maatregelen ambitie 2018 n.v.t. € 31.509 € 57037 || € 88.545
- energiezuinige verlichting + regeling
- uitbreiden PV-panelen
maatregelen ambitie 2030 n.v.t. € 526.235 € 526.235
- reductie ivm label C ipv label A -20% € -105.247 € -105.247
Overige investeringen veilige en gezonde werkomgeving
- aanpassen/vernieuwen ventilatie incl. WTW/koeling+regeling* 2345 € 35 € 82.073 1644 € 35 € 57.544 2026 € 35 € 70916 1937 € 35 € 67809 € 278.342
- bouwkundige voorzieningen incl. plafond open/dicht 2345 € 5 € 11725 1644 € 5 € 8.221 2.026 € 5 € 10.131 1937 € 5 € 9.687 | € 39.763
- koelmachine Lekkerkerk (vervangen) € 85.000 € 85.000
- extra koeling Lekkerkerk (2e verdieping - 7 split-units) € 35.000 € 35.000
- aanpassingen Coronaproof (reeds uitgevoerd) € 7.000
- overige aanpassingen Coronaproof (nog uit te voeren) € 93.000
- maatregelen n.a.v. brandscan P.M. P.M. P.M. P.M.
Totaal bouwkosten (direct) € 219.786 € 629.541 € 81.047 € 224111 || € 1.254.485
opslagen aannemer 25% €  54.946 25% € 157.385 25% €  20.262 25% €  56.028 | € 313.621
Totaal bouwkosten (aanneemsom) "€ 274.732 e 786.927 "€ 101.309 "€ 280139 [ € 1.568.106
Bijkomende kosten 20% €  54.946 20% € 157.385 20% €  20.262 20% € 56.028 | € 313.621
Onvoorzien 10% €  32.968 10% € 94.431 10% €  12.157 10% € 33617 | € 188.173
Investeringskosten excl. BTW € 362.647 € 1.038.743 € 133727 € 2.069.900

* Kosten voor de ventilatie-installatie zijn lastig in te schatten, omdat dit erg afhangt van de uiteindelijke bezettingen en in hoeverre de installaties kunnen worden aangepast of vernieuwd moeten worden; opgenomen kosten voor eenvoudige ventilatie, tijdelijike maatregel
** Alleen aanbrengen van een WTW (en waar nodig koeling) op de huidige installaties is lastig te bepalen, aangezien er geen huidig eenduidig ventilatie-systeem is; alle gebouwen (m.u.v. Lekkerkerk) bestaan uit meerder bouwdelen met meerdere systemen
*** Hoewel de twee bouwdelen van Stolwijk een verschillende energiepresentatie kennen, is het het gemiddelde label B; geen investeringen noodzakelijk.
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