
                                                                                       
 

         BIJLAGE 1  

          

 

Windturbines 

Wanneer windturbines in de buurt van een hoogspanningsverbinding worden opgericht, dan 

verzoeken wij u om bij het aanwijzen van gebieden hiervoor rekening te houden met het Handboek 

Risico Zonering Windturbines. TenneT acht het risico van windturbines op hun infrastructuur 

aanvaardbaar wanneer wordt voldaan aan de afstanden zoals vermeld in het handboek. Indien niet 

kan worden voldaan aan deze afstanden, adviseren wij om contact op te nemen met Chantal ter 

Braak, te bereiken via mail chantal.ter.braak@tennet.eu of via telefoon 06-1093 9441.  

 

Voorwaarden voor kleinschalige windturbines opnemen 

Wij verzoeken uw medewerking bij het toestaan van locaties voor kleinschalige windturbines (tot 15 

meter) dat rekening wordt gehouden met een werpafstand van 2x nominaal toerental. Deze afstand 

dient aangehouden te worden ten opzichte van een bovengrondse hoogspanningsverbinding.  

Naar aanleiding van jurisprudentie door de Raad van State is in de uitspraak o.a. bepaald dat regels 

moeten worden gesteld om daarmee de kans op falen van de windturbine en daarmee een risico op 

onderbreking van de energielevering te voorkomen. Dit dient te worden geborgd in de regels van een 

bestemmingsplan en/of een (omgevings)vergunning. Vandaar dat wij graag een uitzondering 

opgenomen willen hebben dat hierop getoetst wordt door het bevoegd gezag, door een aanpassing 

van de beleidsregels. 

 

Vogelweidegebieden 

Wij willen u erop attenderen dat bij het aanwijzen van vogelweidegebieden een grote kans is op 

stijging van draadslachtoffers en het onderhoud van de hoogspanningsverbindingen wordt bemoeilijkt. 

TenneT is hier geen voorstander van en vragen derhalve uw medewerking om bij het aanwijzen van 

deze gebieden rekening te houden met de hoogspanningsverbinding(en). 

 

Zonnepanelen 

In toenemende mate worden zonneparken gerealiseerd. Wanneer een zonnepark binnen de 

belemmerde strook van een hoogspanningsverbinding zou worden gerealiseerd, is het noodzakelijk 

dat TenneT de plannen kan toetsen of een realisatie van een park ook technisch uitvoerbaar, danwel 

toelaatbaar is. Op het kabelbed van een ondergrondse verbinding is een zonnepark niet toegestaan. 

 

Wij verzoeken om hier rekening mee te houden bij het aanwijzen van gebieden waar zonnepanelen 

worden toegestaan en dat vooraf overleg met ons wordt gehouden. 

 

Waterretentiegebieden  

Wij verzoeken medewerking om bij het aanwijzen van een waterretentiegebied rekening te houden 

met onze hoogspanningsverbindingen. Wanneer de ondergrond van masten en/of een kabel wijzigt, 

kan dit gevolgen hebben voor de leveringszekerheid en veiligheid van een hoogspanningsverbinding.  

Voor een bovengrondse verbinding kan er bijvoorbeeld instabiliteit ontstaan voor de masten door de 

vernatting van de bodem en hierop zijn de masten niet berekend ten tijde van aanleg. 

Ondergrondse hoogspanningskabels en masten van bovengrondse verbindingen moeten altijd 

bereikbaar zijn en blijven voor onderhoud en calamiteiten en als een gebied onder water komt te staan 

is dit niet het geval.  
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Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken en belemmert TenneT in het beheer van de 

hoogspanningsverbindingen. 

Bij het eventueel aanleggen van dijken en/of taluds (om het retentiegebied heen) dient er ook rekening 

te worden gehouden met hoogspanningsverbindingen in verband met wijzigende zetting van de grond, 

welke van invloed kan zijn op het niet goed (meer) functioneren van een leiding of mast. Ten tijde van 

de aanleg van een kabel of mast is dit berekend op de grondzetting. 

 

Versterken/verhogen waterkeringen 

Indien er waterkeringen worden versterkt/verhoogd binnen de belemmerde strook van een 

hoogspanningsverbinding, dan verzoeken wij u om vooraf overleg met TenneT te plegen. Reden 

hiervoor is dat wij aan veiligheidsnormeringen moeten voldoen qua afstand van het maaiveld tot aan 

de draden van een hoogspanningsverbinding. Op deze manier kunnen wij toetsen of wij nog aan de 

normen voldoen of dat er wellicht een reconstructie van de hoogspanningsverbinding noodzakelijk is. 

 

Natuurgebieden/Groen/NNN 

Bij de ontwikkeling en/of aanwijzing van een natuurgebied (groen) verzoeken wij ook rekening te 

houden met de hoogspanningsverbindingen. Binnen de belemmerde strook van een bovengrondse 

hoogspanningsverbinding mogen geen hoogopgaande beplanting of bomen worden aangebracht 

en/of verwijderd. Binnen de belemmerde strook van een ondergrondse kabel mogen geen 

diepwortelende struiken of bomen worden aangebracht en/of verwijderd. 

Ook dit heeft te maken met de leveringszekerheid, de bereikbaarheid en de veiligheid van de 

omgeving. Wanneer bomen te hoog worden kunnen ze overslag veroorzaken en wanneer ze te diep 

wortelen kunnen ze rondom een kabel gaan wortelen. TenneT streeft naar een duurzame inrichting 

binnen de belemmerde strook door bijvoorbeeld heide en/of andere laagblijvende beplanting toe te 

staan. 

 

Externe Veiligheid 

Omdat assets van TenneT niet vallen onder de werkingssfeer van de wetgeving inzake externe 

veiligheid is er geen onderzoek nodig voor het aspect externe veiligheid bij realisatie van 

hoogspanningsstations en verbindingen van TenneT. Dit wordt ondersteund doordat in onderzoek van 

TNO in 2010 is geconstateerd dat de omgeving van TenneT geen zodanige risico's ondervindt als 

gevolg van hoogspanningsstations. Dit omdat de effecten van de activiteiten op de stations nagenoeg 

altijd binnen de inrichtingsgrens van een station blijven. Het treffen van maatregelen (en het instellen 

van een onderzoek hiernaar) is dan ook in principe niet noodzakelijk. 

 

Er dient wel rekening te worden gehouden met de invloed van het falen van masten op de omgeving. 

Deze omgeving kan zijn een andere bovengrondse hoogspanningsverbinding of bijvoorbeeld een 

Buisleiding. De masten kunnen dan een risicoverhogend object zijn.  

In dat geval is bijna altijd onderzoek nodig naar de mate waarin dit het geval is alsook naar wat het 

risico dan zou kunnen zijn. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       
 

Aanvraag omgevingsvergunningen 

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning willen we u adviseren om de initiatiefnemers, vooraf 

aan de verlening, een gesprek aan te laten gaan met TenneT. Op deze manier kan TenneT 

voorwaarden stellen voor de uit te voeren (bouw)werken en toetsen of de plannen (technisch) 

realiseerbaar en toelaatbaar zijn. Eventuele wijzigingen kunnen dan worden verwerkt in de tekening 

en dan kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen aan de hand van de juiste 

tekeningen. 

Overigens is een bevoegd gezag verplicht om advies in te winnen bij de netbeheerder volgens de 

regels van een bestemmingsplan voordat een omgevingsvergunning kan worden verleend. 

 

Vergunningvrije activiteiten 

Onder de toekomstige Omgevingswet heeft een bevoegd gezag meer zeggenschap over wat wel of 

niet is toegestaan binnen de gronden van een gemeente. Eveneens mag zij aan gaan geven wat 

wel/niet vergunningsvrij mag worden gebouwd.  

 

Zoals hiervoor al aangegeven brengt de aanwezigheid van onze assets beperkingen met zich mee. 

Voor het toestaan van vergunningvrije activiteiten is het aan te bevelen om hier een uitzondering te 

maken in gebieden waar zich de belemmerde strook van een hoogspanningsverbinding bevindt. 

Bijvoorbeeld het vergunningvrij toestaan van een uitbreiding van een schuur binnen de belemmerde 

strook kan risico's met zich meebrengen. Ten eerste in verband met de veiligheidsnorm waar TenneT 

aan moet voldoen. Dat is de afstand tussen de draden en de ondergrond. Indien dit niet (meer) 

voldoende is, dan is de veiligheid van de omgeving niet meer gegarandeerd. 

Ten tweede kan dit gevaarlijke situaties tot stand brengen voor personen die zich binnen de 

belemmerde strook begeven met hoge(re) werktuigen en ten derde is de ongestoorde werking van het 

hoogspanningsnet dan niet meer gegarandeerd. De leveringszekerheid is een wettelijke taak van 

TenneT en die nemen wij heel serieus. Grootschalig falen van het landelijk hoogspanningsnet kan 

leiden tot maatschappelijke ontwrichting. 

We zijn daarom benieuwd welke afwegingen de gemeente heeft of worden gemaakt bij het toestaan 

van vergunningvrij bouwen, indien dit binnen de belemmerde strook van een 

hoogspanningsverbinding is en willen u verzoeken om hiervoor een beperkingengebied op te nemen 

in het omgevingsplan. 

 

Eveneens voor het (vergunningvrij) plaatsen van kleinschalige windturbines dient een acceptabele 

afstand ten opzichte van bovengrondse hoogspanningsverbindingen te worden aangehouden. 

In principe is dit 2x nominaal toerental, tenzij door de netbeheerder is aangegeven dat deze afstand 

verkleind kan worden.  

 

We zijn graag bereid om bovenstaande punten toe te lichten in een overleg. Voor een afspraak kunt u 

een mail sturen naar ruimtelijkeplannen@tennet.eu. 

 

 


