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kleurenschema :

dakpannen zwart
gevelstenen Rood genuanceerd
gevelsteen accent donker gevoegd
trasraam stucwerk  grijs
gevelbeschieting Eiken planken
kozijnen gebroken  wit  ral 9010
ramen gebroken  wit  ral  9010
deuren gebroken  wit  ral  9010
boeien gebroken  wit  ral  9010
raamdorpelstenen grijs
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OPDRACHTGEVER  :
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 gew.  :

werknr.

blad

RIJSSENSESTRAAT 6 7642 CX  WIERDEN

TEL. 0546-573333 FAX. 0546-574105

spring-  en  handelsstal  Geerink  b.v.
mevr.  a.  de  heij,  diepenheimseweg  80

1
16099

1 : 50  ;  1 : 100

09-06-2016

14-06-2016

g.h.

een  vrijstaand  landhuis

er  wordt  gebouwd  conform  bouwbesluit
en aanvullende bepalingen gemeente

m.v.  =  luchtverversing  dmv.  mech.  ventilatie

woonkamer    1 32                  Dm3 / s = 115        m3 / h
woonkamer  2 50                    dm3 / s = 180       m3 / h
toilet 7                       dm3 / s = 25         m3 / h
toilet 7                        dm3 / s = 25         m3 / h
badkamer (bgg)   15                     dm3 / s = 54         m3 / h
badkamer (1v)   14                    dm3 / s = 50         m3 / h
badkamer  (1v) 14                    dm3 / s = 50         m3/h

totaal        499       m3 / m

afzuiging  geschiedt  dmv.  m.v.-unit  van
voldoende capaciteit.

wering  van  vocht  van  binnen :

vlgs.  bouwbesluit  afd.  3.5  art.  3.20-3.23
en conform  nen  2778.

weren  van  ratten  en  muizen :

vlgs.  bouwbesluit  afd.  3.10  art.  3.68  en  3.70

bescherming  tegen  geluidsoverlast  door
installaties:

vlgs.  bouwbesluit  afd.  3.2  art.  3.9

standleiding  voorzien  van  40mm.  steenwol  en
dubbel  gipskartonplaat
( geluidsreductie  ca.  -29db)

rookdetectie

rookmelder  ( rm )  vlgs.  nen  2555
onderling  gekoppeld  en  geluidsdruk  in
slaapkamers  75db(a), overige  ruimten  65 dn ( A )

inbraakwerendheid :

deuren,  ramen,  kozijnen  en  daarmee gelijk  te stellen
constructie-onderdelen,  hebben  een  volgens
nen  5096  bepaalde  inbraakwerendheid  die  voldoet
aan  de  in  die  norm  aangegeven  weerstandsklasse  3.
e.e.a.  volgens  bouwbesluit  afd.  2.15  art.  2.129  en  2.130

meterruimte :

inrichting  meterruimte  volgens  nen  2768
en  bouwbesluit  afd.  4.12.
ventilatie  meterruimte  2 dm3 / s dmv.  spleet
onder  de  deur  en rooster  aan  de  bovenzijde.

aansluitpunten  gas vlgs.  nen  1078
vlgs.  bb  afd.  2.9

aansluitpunten  elektra vlgs.  nen  1010

aansluitpunten  warm -  vlgs.  nen  1006
en  koudwater vlgs.  bb  afd.  3.18  en  3.19

v.r. = ventilatierooster  type  ducoline  17 of  22 zr  o.g.
capaciteit  resp.  17,4 of  22,7dm3 / s  per  m1
tenzij  anders  aangegeven.
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situatie  :  schaal  1 : 1000

bouwadres  :  diepenheimseweg  80

sectie  :  i     perceel  :   1229
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pv panelen plaatsen


