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Vanuit het klimaatakkoord is de opgave ten aanzien van de onderwijsgebouwen erg groot. 

Landelijk gezien gaat het om 11,67 miljoen m2 Bruto vloeroppervlak. De opgave voor het 

maatschappelijk vastgoed ziet er samengevat als volgt uit: 

 

   Figuur 8 Bron: Ruimte OK 

 

 

Onderwijsgebouwen zijn in z’n algemeenheid op basis van bouwjaar als volgt in te delen: 

• Vóór 1975. Gebouw is vanuit bouw niet geïsoleerd, enkel glas, natuurlijke ventilatie, 

tl-verlichting 

• Tussen 1975 en 1992. Gebouw is vanuit bouw voorzien van matige isolatie, enkel en 

dubbel glas, mechanische ventilatie afvoer, tl-verlichting 

• • Tussen 1992 en 2015. Gebouw is vanuit bouw voldoende/goed geïsoleerd, dubbel 

glas of beter, balansventilatie, tl-verlichting met veegpuls (tijdschakelklok) 

• Na 2015. Gebouw is vanuit bouw zeer goed geïsoleerd, HR++ beglazing of beter, 

balansventilatie met WTW, ledverlichting met veegpuls (tijdschakelklok) 

Op de volgende pagina’s zijn de beslisbomen weergegeven.  
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Beslisboom 1975 – 1992 



Beslisboom 1992 – 2015 

  



Beslisboom 2015 – nu 
 


