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Geachte leden van de raad, 

 

Graag informeer ik u over de gang van zaken rond de grote brand van afgelopen weekend die werd 

opgeschaald naar GRIP 2. Allereerst wil ik mijn respect en dank uitspreken voor de brandweer en andere 

hulpverleners die onder moeilijke omstandigheden zich hebben ingezet voor de bestrijding van dit incident. 

Een brand in het transformatorhuis in de nabijheid van het spoor zorgde ervoor dat hulpverleners letterlijk 

moeten werken onder hoogspanning. Een onzichtbaar risico is elektrocutiegevaar door contact met delen die 

onder spanning staan. Zoals infraobjecten, bovenleidingen of stroomtoevoer naar wissels of seinen. Uiteraard 

is het daarbij van groot belang het spoorverkeer veilig en snel te herstellen, zonder daarbij de eigen 

veiligheid van brandweer en andere hulpverleners uit het oog te verliezen.  

 

Terugblik 

 Op zaterdag 14 juli 2018 rond 09.30 uur werden eenheden van brandweer, politie en ambulance 

gealarmeerd voor een brandgerucht aan de Oude Amersfoorsteweg in Hilversum. Het ging om een 

transformatorhuis van ProRail, dat langs het spoor staat. Door een onderaannemer van ProRail werden 

werkzaamheden uitgevoerd in het transformatorhuis. Na aankomst van de brandweer bleek dat er 

daadwerkelijk sprake te zijn van brand. 

 Op het moment van de melding werden er werkzaamheden in het transformatorhuis uitgevoerd door een 

onderaannemer van ProRail. In het transformatorhuis was brand uitgebroken in een ruimte waar zowel 

hoogspanning als middenspanning aanwezig was. Zowel de hoog- als de middenspanning waren 

gedurende de brand nog in bedrijf. Hierop heeft de brandweer besloten, vanwege veilig optreden voor het 

eigen personeel, de inzet vooral te richten op het voorkomen van verdere escalatie van het incident naar 

omliggende gebouwen. 

 Uit de logbestanden is gebleken dat de eerst aankomende brandweereenheid netbeheerder Liander al via 

de meldkamer heeft laten waarschuwen (09.09 uur). Ook werd verzocht het pand spanningsloos te maken. 

Hierop is door Liander aangegeven dat een monteur ter plaatse zou komen (rond 12.30 uur aanwezig). 

Liander koppelde via de meldkamer terug dat zij op afstand het pand spanningsloos hebben gemaakt. 

Toch is tijdens het optreden van de brandweer gebleken dat er nog (hoog)spanning op het gebouw stond. 

Gedurende de inzet ‘klapte’ de brandende kast uit elkaar. De brandweermensen zijn nog net in staat 

geweest om tijdig, zonder letsel, het pand te verlaten. Dit heeft bij de eenheden grote impact gehad, omdat 

dit tot ernstig letsel had kunnen leiden. De Arbomedewerker binnen de brandweerorganisatie heeft dit 

verder ook opgepakt en melding gedaan bij de arbeidsinspectie. ProRail zal dit voorval ook onderzoeken. 

 Hierop heeft de operationeel leidinggevende van de brandweer besloten om verder op te schalen naar zeer 

grote brand en GRIP 2 (zie ook www.raadsledenenveiligheid.nl/crisisbeheersing/grip-structuur). 

 Het blussen van de brand in het transformatorhuis was pas op een verantwoorde wijze mogelijk na het 

volledig spanningsloos maken van het transformatorhuis. Om dit te realiseren diende actie te worden 

ondernomen door zowel ProRail (beheerder) als Liander (energieleverancier). Dit proces van afsluiten 

van de stroom heeft al met al de nodige tijd in beslag genomen. Op het moment dat er geen spanning 

meer aanwezig was in het transformatorhuis, is direct overgegaan tot blussen van de brand. De brand was 

vervolgens binnen een half uur brandmeester. 

  

http://www.raadsledenenveiligheid.nl/crisisbeheersing/grip-structuur
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 Voor de veiligheid van de omgeving is snel besloten de inwoners te informeren middels NL-alert met het 

verzoek ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven. Vervolgens zijn er door eenheden van de 

brandweer ook metingen uitgevoerd in het gebied waar de rook naartoe ging. De uitgevoerde metingen 

gedurende het incident hebben aangetoond dat er geen gevaarlijke stoffen in de wijk zijn aangetroffen. In 

het transformatorgebouw is asbest aangetroffen. Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer 

heeft vast kunnen stellen dat de asbest zich niet buiten het pand heeft verspreid. 

 Na afloop van het incident is het gebouw verder overgedragen aan ProRail. ProRail draagt zorg voor de 

verdere afhandeling van het voorval. 

 

Onderzoek 

Het is gebruikelijk om alle GRIP-incidenten in de crisisteams na te bespreken en te evalueren. Daarbij wordt 

door de Veiligheidsregio gekeken naar alarmering, opschaling, leiding & coördinatie, communicatie en 

informatiemanagement. Zo wordt beoordeeld wat er goed ging en waar verbeteringen mogelijk zijn. Als de 

evaluatie is afgerond, wordt die gedeeld met de gemeenteraad. 

 

 

Hoogachtend, 

de burgemeester van Hilversum 

 

 

 

P.I. Broertjes 

 

 


