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Addendum behorende tot ‘Open Club Klimmen Ontwikkelplan’ d.d. januari 2020 (versie 2.2.) 

en bijbehorende bijlagen 1 t/m 12. 

 

Bijlage 2 – integraal ruimteprogramma 

 

Ruimte A25 administratie/conciërge/repro/patch.  

Aanvulling definitie: De functie repro/patch is binnen deze ruimte afgeschermd en is voorzien 

van luchtafzuiging (conform eisen van Frisse Scholen). 

 

Ruimte F46 behandelruimte paramedisch fysiotherapie. 

Aanvulling definitie: Op een aantal afgesproken momenten maakt fysio vanuit de 

behandelruimte F46(a) gebruik van een deel van de gymzaal (=de beweegruimte), F46(b).  

De beweegruimte blijft - zoals omschreven - ruimtelijk onderdeel van de gymzaal  C31.  

 

Bijlage 4 – Fiches  

 

Inleiding  

Aanvulling leeswijzer: Per functie/ ruimte is een zogenoemd ‘fiche’ opgesteld waarin 

opgenomen de algemene kenmerken, functionele eisen, afwerkingen en voorzieningen 

alsmede technische eisen. De fiches zijn (digitaal) voorbereid als ‘verzamelsheet per ruimte’ 

waarin exacte technische omschrijving – te bepalen in de navolgende VO/DO/TO fase – kan 

worden geordend. De technische eisen in de fiches verwijzen momenteel veelal naar de 

resultaatsverplichtingen als beschreven in het algehele technische programma van eisen, 

bijlage 5. Deze worden met gebruikers gepreciseerd in de ontwikkelfase. 

 

Fiches A10, A25, A26, A27, D47  

Aanpassing: onder AFWERKINGEN EN VOORZIENINGEN ( vloer) vervalt het woord ‘splintervrij’. 

 

Fiches C34, C35  

Aanpassing: onder TECHNISCHE EISEN (onderdeel elektriciteit) vervalt de zin 

’Bewegingssensoren, goede afstemming van sensoren vereist Branddetectie’. 

 

Fiches C31 t/m C35  

Aanpassing: De KVLO-normen gelden als minimale norm voor het ontwerp van de gymzalen. 

In de ontwerpfase wordt op basis van het beoogde gebruik bepaald welke normen conform 

NOC/NSF aanvullend op de KVLO-normen van toepassing zijn. 

 

Fiche C31 

Aanpassing: onder FUNCTIE vervalt het woord ‘feestzaal’. 
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Bijlage 5 – Technisch programma van eisen 
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1.8, Brandveiligheid- en ontruimingsinstallatie. 

Aanpassing: ‘De centrale wordt uitgevoerd met doormelding naar de centrale meldkamer 

van de brandweer of PAC’ vervangen door ‘De centrale wordt uitgevoerd met doormelding 

bij brand via PAC’. 
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3.1 Verwarming gymzaal. 

Aanvulling: ‘In de zomer wordt warmte uit de gymzaal afgevoerd door middel van vrije 

koeling, hierbij wordt het ventilatievoud tijdelijk verhoogd en alleen koele buitenlucht 

gebruikt’. 
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3.4 Zon- en lichtwering. 

Aanpassing: ‘Op zon-belaste gevels (zuid, oost en west) is in ieder geval actieve of passieve 

buitenzonwering of zonwerende beglazing voorzien (LTA glas minimaal 0,75, dit in 

afwijking van Frisse Scholen)’ vervangen door ‘Op zon-belaste gevels (zuid, oost en west) is in 

ieder geval actieve of passieve buitenzonwering of zonwerende beglazing voorzien.  

Uitgaande van klasse B worden de exacte specificaties hiervan in het verdere ontwerpproces 

en per geveloriëntatie door de bouwfysisch adviseur nader bepaald’.  
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4.4 Buitenkozijnen. 

Aanvulling: Het gebruik van aluminium en hout hebben de voorkeur boven kunststof. 

Voor hout worden alleen onbeschilderde en verduurzaamde hardhoutsoorten toegestaan. 

 

 


