Renvooi;

Algemeen:

- Scheidingswanden tussen verblijfsruimten minimaal -20dBA

Materialen tegen wateropname:
- Vloertegelwerk in toiletruimten
- Wandtegelwerk in toiletruimte tot een hoogte van 1200+vloer

erv = rookmelder

> mv = afvoerpunt ventilatie
©...dmdls

- Het werk wordt gebouwd volgens de regels van het bouwbesluit

Constructies:

- Alle constructies en constructie afmetingenzijn comform opgave constructeur
Afkortingen:

-wa = wasautomaat

-rad. = radiator

-wd = wasdroger

- V. = ventilatie

-mv = mechanische ventilatie

-ak. = afzuigkap

-cv = centrale gasgestookte verwarmingsketel
-k.k. = koelkast

-w.w. = overstort warmwatervoorziening

- therm.= thermostaat

-stl. = standleiding

- dwtw = douche warmte-terugwinsysteem

-m.k. = meterkast

Symbolen:

Materialen en Kleuren:

- opgaande gevels: geisoleerde stalen wandplaten

- plint: baksteen

- dakbedekking: geisoleerde stalen dakplaten
- dakrand: staal

- staalconstructie binnen: staal

- kozijnen: kunststof

- toegangsdeur: kunststof

- overige deuren: kunststof

- ramen: kunststof

- overheaddeur: geisoleerde panelen

- hemelwaterafvoeren: kunststof

grijs
betongrijs
antraciet (golvend)
donkergrijs
grijskleurig
wit
roodkleurig
wit

wit

wit

grijs

balustradus, etc. voldoen aan de eisen van het
huidige bouwbesluit

welke bereikbaar zijn volgens NEN 5087, moeten voldoen aan de
huidige eisen van het bouwbesluit, dus moeten worden voorzien van
kozijnbeslag met inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096

installatie-adviseur brandmeldinstallatie conform NEN 2535

Beglazing kozijnen:
* Beglazing in kozijnen/ramen/deuren uitgevoerd met
HR++ beglazing met min. waarde van 1,65 W/m2.K.

CV.- en Warmwatertoestel:
* centrale verwarmings- en warmwatertoestel,
conform opgave installatie-adviseur

Rookmelders:

* Voldoen volgens voorschriften van NEN 2555

* Optische rookmelders voorzien van
noodstroom voorziening, en worden
aangesloten op het elektriciteitsnetwerk

Electravoorzieningen conform NEN1010
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poederblusser 6kg.
vetblusser 6kg.
hoofd nooduitgang

vluchtrichting

30-20-6

noodverlichting

brandslanghaspel lengte 30m’
slang @20mm, spruitstuk 6mm
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Renvooi:
- Symbool Omschrijving
Inbraakwerendheid: Vloerafscheidingen: Ventilatie: Brandveiligheid:
* Kozijnen, ramen en deuren in een uitwendige scheidingsconstructie, * Vloerafscheidingen zoals traphekwerken, * Fabrikant en type conform opgave * Voor deze loactie geldt dat er een
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parkeervoorzieningen fietsen
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| | nieuw te bouwen

schuttersgebouw

bestaande inrit/toegang terrein

Sektie E, nrs. 2264,2266,2268,2270
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Meentsestraat
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Situatie:

Kad. bek. gem. Bahr en Lathum

Sektie E, nrs. 2264,2266,2268,2270
Gelegen aan de Meentsestraat te Giesbeek
Schaal: 1: 1000

mw/ _\ parkeervoorzieningen auto's

(half verharding middels gebr. puin

schuttersterrein

— mogelijke opstelplaats
brandweerwagen
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m bouwburodrie

Dorpsstraat 32A
6999 AD Hummelo
Tel: 0316 - 801 960
Fax: 0316 - 801 969
info@bouwburodrie.nl
www.bouwburodrie.nl
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