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Wij stellen u voor kennis te nemen van:

1. De informatienota onderzoek brandveiligheid gevels.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
In 2017 zijn bij de brand in de Grenfell Tower in Londen 72 bewoners om het leven gekomen. Naar 
aanleiding van de brand heeft minister Ollongren – vooruitlopend op de resultaten van het Britse 
onderzoek – alle colleges verzocht om de meest risicovolle gebouwen als het gaat om de 
brandveiligheid van gevels te inventariseren en er op toe te zien dat de eigenaren van die gebouwen 
onderzoek uitvoeren en indien noodzakelijk maatregelen treffen. Daarnaast heeft de minister ons 
verzocht om u, de gemeenteraad, op de hoogte te brengen van de resultaten van het onderzoek. Met 
deze informatienota geven wij gehoor aan de verzoeken van de minister.   

Kernboodschap

Onderzoeksmethode en afbakening
De minister heeft een ‘protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels’ opgesteld. De 
inventarisatie is bedoeld om de meest risicovolle gebouwen in Nederland op te sporen. Doel van het 
onderzoek is om bij deze gebouwen na te gaan of de gevels voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 
2012. De inventarisatie beperkt zich tot gebouwen met gevels waarvan de buitenzijde niet van beton of 
baksteen is en: 

1. Het gebouw een vloer heeft met een verblijfsgebied op een hoogte van meer dan 13 meter met 
een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, een woonfunctie voor zorg, een celfunctie of een 
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied; 

2. Het gebouw een vloer heeft met een verblijfsgebied op een hoogte van meer dan 20 meter met 
een woonfunctie of een logiesfunctie. 

Onderzoeksresultaten
In Zwolle zijn er 127 gebouwen die voldoen aan de beschrijving zoals genoemd onder punt 1 en 2.  
Geconstateerd is dat 114 van de 127 gebouwen een steenachtige buitengevel hebben (beton / 
baksteen). Die gebouwen vallen daarmee buiten de onderzoekscope. Hieruit volgt dat 13 gebouwen 
wel binnen de onderzoeksscope vallen: deze gebouwen hebben gevelbekleding dat uit ander materiaal 
bestaat dan beton / baksteen. Deze gebouwen zijn getoetst aan het protocol van de minister. Met 
behulp van scores is vastgesteld of de gebouwen al dan niet vallen onder de scope van het onderzoek: 
de meest risicovolle gebouwen van Nederland als het gaat om de brandveiligheid van de gevels. 
Wanneer die score onder de 50 punten blijft, valt het gebouw buiten de scope van het onderzoek en is  
er geen aanleiding tot nader onderzoek. De score van alle dertien gebouwen is ruim onder de 50 
punten gebleven. 

Consequenties
Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat er in Zwolle geen gebouwen aanwezig zijn die voldoen 
aan de criteria zoals de minister die heeft vastgesteld als het gaat om meest risicovolle gebouwen. Er 
is daarmee ook geen aanleiding om de gebouweigenaren nader onderzoek uit te laten voeren en 
maatregelen te (laten) treffen. 

Communicatie
Nu de onderzoeksresultaten positief zijn en deze informatienota openbaar is, is er geen aanleiding de 
inwoners van Zwolle nader te informeren. 
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